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Trinkwasserhygiene und Energieeffizienz – ein Widerspruch?
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■ Aufkeimung bei 22 °C
• TWK-Proben → Wachstum

• TWW-Proben → Kein Wachstum 

■ Aufkeimung bei 50 °C 
• TWK-Proben -> Kein Wachstum

• TWW-Proben -> Wachstum 

Aufkeimung in Trinkwasserproben aus einem Wohngebäude  

Peripheres 

TWK

Peripheres 

TWW

TWWzTWWTWKHA

Peripheres 

TWK

Peripheres 

TWW

TWWzTWWTWKHA

TWE



3© IWW Zentrum Wasser

Aufkeimung in Trinkwasserproben aus einem Wohngebäude  

■ Aufkeimung bei 22 °C
• TWK-Proben → Wachstum

• TWW-Proben → Kein Wachstum 

■ Aufkeimung bei 50 °C 
• TWK-Proben → Kein Wachstum

• TWW-Proben → Wachstum 

Peripheres 

TWK

Peripheres 

TWW

TWWzTWWTWKHA

Peripheres 

TWK

Peripheres 

TWW

TWWzTWWTWKHA

TWE



4© IWW Zentrum Wasser
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Gemeinschaften gruppieren sich in Abhängigkeit der Temperatur 

Illumina MiSeq Sequenzierung

■ Anzahl an 16S rRNA Sequenzen

• HA:  23.173 

• TWW:  22.093

• TWWz: 29.521   

• Zirk.:  25.146 

■ Anzahl an ASVs (Amplicon sequence variants)

• HA:          1.743 

• TWW:      195

• TWWz:           61   

• Zirk.:      106 
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Bakterielle Diversität reduziert sich vom TWK zu TWW
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Gemeinschaften gruppieren sich in Abhängigkeit der Temperatur 
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Illumina MiSeq 

16S rRNA Sequenzierung

■ Anzahl an ASVs (Amplicon sequence variants)

• HA          1.743 

• TWW      195

• TWWz           61   

• Zirk.      106 

• pTWK     417 ±  128

• pTWW       90 ± 25
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Aufkeimung in Trinkwasserproben aus einem Wohngebäude  

■ Aufkeimung bei 22 °C
• TWK-Proben → Wachstum

• TWW-Proben → Kein Wachstum 

• p.TWK und p.TWW → Wachstum

       (pTWK- und pTWW-Population gemischt)

■ Aufkeimung bei 50 °C 
• TWK-Proben → Kein Wachstum

• TWW-Proben → Wachstum 

• p.TWK und p.TWW → Wachstum

      (pTWK- und pTWW-Population gemischt)
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Temperaturänderung formt die bakterielle Zusammensetzung 
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Taxa <1% in jeder Probe sind nicht dargestellt.
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Temperaturänderung formt die bakterielle Zusammensetzung 

Meyer et al., 2023
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Weitere Studie bestätigt unterschiedliche Populationen in der TWI

Egli et al., 2024
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■ Die Temperatur spiel eine entscheidende Rolle hinsichtlich der Zusammensetzung 
der bakteriellen Population in der TWI. 

• TWK-Population und TWW-Population
• An peripheren Zapfstellen: Misch-Population

■ Die Diversität der Populationen nimmt vom HA zum 
peripheren TWK und TWW und zum zentralen TWW ab

 
■ Die thermophile Population im TWW wurde bislang wenig

beachtet und enthält eine Vielzahl von Mikroorganismen
• Bislang sind keine pathogenen Bakterien in der TWW-Population außer 
      L. pneumophila bekannt

■ Schon eine geringe Änderung in der TWW-Temperatur hat eine große Auswirkung 
auf die Zusammensetzung der bakteriellen Gemeinschaft.

Zusammenfassung: Bakterienpopulationen in Trinkwasserinstallationen 

60 °C
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Umweltfaktoren prägen die Vielfalt der Bakteriengemeinschaften
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